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1. Die Technischen Anschlussbedingungen der Creos Deutschland GmbH für Anschlüsse an  
ihr Elektrizitätsnetz/in ihrem Netzgebiet sind (in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses des Netzanschluss-/Anschlussnutzungsvertrages):   
 
a) Für Netzanschlüsse in der Niederspannung:  

 

• Technischen Anschlussbedingungen Niederspannung des  
BDEW inklusive der Erläuterungen des VEW Saar  

 

• Technische Anschlussregel Niederspannung (VDE-AR-N 4100): Anschluss und Betrieb von 
Kundenanlagen am Niederspannungsnetz (TAR NS)  
 

• Technische Anschlussregel VDE-AR-N 4105: Anschluss und Betrieb von Erzeugungsanlagen und 
Speichern am Niederspannungsnetz (TAR EZA NS) 

 
b) Für Netzanschlüsse in der Mittelspannung:  

 

• Technische Anschlussregel Mittelspannung (VDE-AR-N 4110): Technische Regeln für den Anschluss 
von Kundenanlagen an das Mittelspannungsnetz und deren Betrieb (TAR Mittelspannung)  

• Ergänzungen zu den technischen Anschlussbedingungen VEWSaar: 

• VEW Saar - TAB Mittelspannung - Stand: 22.02.2024 / Begründungen zu den Ergänzungen $19 

Technische Vorschriften EnWG 

• VEW Saar - TAB Mittelspannung - Stand: 22.02.2024 

c) Für Netzanschlüsse in der Hochspannung:  
 

• Technische Anschlussregel Hochspannung (VDE-AR-N 4120): Technische Regeln für den Anschluss 
von Kundenanlagen an das Hochspannungsnetz und deren Betrieb (TAR Hochspannung) 

 
d) Anwendungsregel Messwesen Strom – Metering Code (VDE-AR-N 4400) 

 
e) Technische Anforderungen zur fernwirktechnischen Anbindung von Erzeugeranlagen, Speichern und 

Lastkunden im Stromverteilnetz der Creos Deutschland GmbH 
 
 

2. Anlagenverantwortlicher mit Weisungsbefugnis:  
 
Gemäß DIN VDE 0105-100 „Betrieb von elektrischen Anlagen“ (Ziffer 4.3.1) muss der Anlagenbetreiber dem 
Netzbetreiber eine verantwortliche Elektrofachkraft benennen.  
 
 
3. Linkliste 
 
TAB Niederspannung (inkl. Erläuterungen des VEW Saar):  
https://www.vewsaar.de/index.php?id=45 
 
TAB Mittelspannung (VEW Saar) (inkl. Ergänzungen des VEW Saar): 
https://www.vewsaar.de/index.php?id=45 
 
TAR VDE-AR-N4100:  
Technische Anschlussregeln Niederspannung (VDE-AR-N 4100) 
 
TAR VDE-AR-N 4105  
https://www.dke.de/de/normen-standards/dokument?id=7235565&type=dke|dokument 
 
TAR VDE-AR-N 4110  
https://www.vde.com/de/fnn/themen/tar/tar-mittelspannung-vde-ar-n-4110 
 

https://www.vewsaar.de/fileadmin/dokumente/Installateure/Downloads/TABS/TAB_MS_Begruendung_der_Ergaenzungen_para19_EnWG_2024.pdf
https://www.vewsaar.de/fileadmin/dokumente/Installateure/Downloads/TABS/TAB_MS_Begruendung_der_Ergaenzungen_para19_EnWG_2024.pdf
https://www.vewsaar.de/fileadmin/dokumente/Installateure/Downloads/TABS/TAB_MS_VEWSaar_22022024.pdf
https://www.creos-net.de/fileadmin/dokumente/Creos_Deutschland_Stromnetz/Netze/Netzanschluss/220909_Technische_Spezifikation_ferngesteuerter_Regelung.pdf
https://www.creos-net.de/fileadmin/dokumente/Creos_Deutschland_Stromnetz/Netze/Netzanschluss/220909_Technische_Spezifikation_ferngesteuerter_Regelung.pdf
https://www.vewsaar.de/index.php?id=45
https://www.vewsaar.de/index.php?id=45
https://www.vde.com/de/fnn/themen/tar/tar-niederspannung/tar-niederspannung-vde-ar-n-4100
https://www.dke.de/de/normen-standards/dokument?id=7235565&type=dke|dokument
https://www.vde.com/de/fnn/themen/tar/tar-mittelspannung-vde-ar-n-4110
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TAR VDE-AR-N 4120  
https://www.vde.com/de/fnn/themen/tar/tar-hochspannung-vde-ar-n-4120 
 
Metering Code VDE-AR-N 4400 
https://www.vde.com/de/fnn/arbeitsgebiete/digitalisierung-metering/metering-code-vde-ar-n-4400 
 
DIN VDE 0105-100 Betrieb von elektrischen Anlagen 
https://www.vde-verlag.de/p/normen/din-vde-0105-100-vde-0105-100-2015-10/0100285-DE-PR 

https://www.vde.com/de/fnn/themen/tar/tar-hochspannung-vde-ar-n-4120
https://www.vde.com/de/fnn/arbeitsgebiete/digitalisierung-metering/metering-code-vde-ar-n-4400
https://www.vde-verlag.de/p/normen/din-vde-0105-100-vde-0105-100-2015-10/0100285-DE-PR

